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Chiunque si accorga 
della presenza di acqua:
avverte il Coordinatore 
che si reca sul luogo e 
dispone lo stato di 
preallarme.

Questo consiste in:
- interrompere immediatamente 
l’erogazione di acqua dal contatore 
esterno;
- aprire interruttore energia elettrica 
centralizzato e non effettuare nessuna 
altra
operazione elettrica;
- avvertire i responsabili di piano che 
comunicheranno alle classi 
l'interruzione di
energia elettrica;
- telefonare alla HERA;
- verificare se vi sono cause accertabili 
di fughe di acqua (rubinetti aperti, 
visibile
rottura di tubazioni, lavori incorso su 
tubazioni in strada o lavori di 
movimentazione
terra e scavo in strade o edifici 
adiacenti).
Se la causa dell’allagamento è da fonte 
interna controllabile (rubinetto, 
tubazione isolabile, ecc.) 
il Coordinatore una volta isolata la 
causa e interrotta l’erogazione
dell’acqua dispone lo stato di cessato 
allarme. 
Se la causa dell’allagamento è dovuta 
a fonte non certa o comunque non 
isolabile, il
Coordinatore dispone lo stato di 
allarme.
Questo consiste in:
- avvertire i vigili del fuoco;
- attivare il sistema di allarme per 
l’evacuazione.



1. Conoscere tutti i percorsi  e le uscite di 
emergenza della vostra scuola;

2. Evitare di diffondere il panico anche per 
scherzo;

3. Raggiungere le uscite  di sicurezza 
assegnate  senza agitarsi  collaborando 
con i docenti ed aiutando i compagni in 
difficoltà;

4. Non prendere iniziative personali ;
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